Arsrapport — Miljo — 2018

Skutskar reservanlaggning
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Uppgifter om anlaggningen
Anliggningens namn:
Fastighetsbeteckning:

Koordinater:

Kommun:

Huvudbransch/kod:

Tillstdnd:

Tillstindgivande myndighet:
Tillsynsmyndighet:

Uppgifter om huvudman
Huvudman:

Organisationsnr:
Adress:

Kontaktperson:

Telefonnr. (vixel)

2. Verksamhetsbes

Skutskirs fjarrvirmenits reservanliggning
Siggeboda 17:38

60.62579, 17.40816

Alvkarleby kommun

40:60

Anmilningspliktig C-anlidggning

Alvkarleby Kommun

Bygg & Miljonimnden Alvkarleby Kommun

Bionir Nirvirme AB
556678-4160

Box 783

801 29 Gavle

Anders Malmstrom, 026-17 26 66
anders.malmstrom vleenergi.se
026-17 50 00

vhing

Skutskirs fjarrvirmenits reservanliggning ir en produktionsenhet i Skutskir. Denna anliggning ir endast i

drift vid haveri eller revision pé Stora Ensos fabrik i Skutskir som 4r huvudleverantor av virme till

Fjarrvirmenitet.

Brinslet lagras i en sluten cistern som 4r invallad, volym 200 m3. I anliggningen anvinds uteslutande

biodiesel.

Skorstensh6jd: 50m

Pannan ar lokaliserad i centrala Skutskar. Avstind till narmsta boende ca 50 meter.

Anliggningen Svertogs av Bionir Nirvirme AB fran Alvkarleby Fjirrvirme under 2009.

Reningsutrustningar:

e Vatten fran golvavlopp i pannrum — kommunens spillvattennit.
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e Dagvatten- leds till kommunens dagvattennit.

e Sanitirt vatten — leds till kommunens spillvattennit
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3. Drift och produktion under aret

Producerad mingd virme totalt till ndrvirmenitet 2027(3644) MWh

Tabell: 1 och 2.

Relevanta forbruknings- och avfallssiffror for aret.

Produktionssilag m3 MWh
Biodiesel 214(386) 2027(3644)

Anldggningen var i drift v.41-44 2018 under Stora Ensos revision

Inget farligt avfall uppkommit i verksamheten.

Kemikalieférbrukning Ton Kommentar

NaCl 0,3 (0) Till avhirdningsfilter

Inga pannvardmedel eller firgning med kemikalier av fjirrvirmevattnet férekommer i anliggningen.

Energieffektivisering och miljopaverkan

Denna anliggning ir en reservanliggning.

I virt verksamhetsledningssystem genomfo6rs kontinuerligt forandringar/tillfors rutiner & instruktioner.
Bionir dr certifierad enligt ISO 14 001:2004 och ISO 9 001:2008.

Kontroll och métning

Kontrollen sker inom ramen f6r egenkontrollen.

Arsvirden av utslipp till luft och vatten
Vi bedomer att anliggningen klarat foreskrivna stoftutslipp. Anldggningen har inte medfért nagra utslapp
till vatten.
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Tillbud och stérningar
Inga tillbud.

I beslutet daterat 2009-11-12 har Bygg- och miljénimnden inget att erinra mot anliggningen enligt den

ansokan som inldmnats. Féljande punkter lyfts fram i beslutet:
1. Den totala installerade effekten pé anliggningen blir 19 MW férdelade pa 5 st pannor.

2. Befintlig oljetank, 200m3, utnyttjas. Den ér invallad.
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9. RISKNantering

Inga forindringar i verksamheten 2018, riskanalys oférindrad.

|

Datum:2018-10-02 2019-03-14
. » . . Risk Sanno Risk |Accep
Risknr. Riskbeskrivning Bakomliggande orsaker | Riskigare |Nuvarande atgirder Klass likhet |Virde | tabel Kommentarer
Mark Vildigt
1 Utslapp avolja Lagring avBioolja Bionar |invallad tank, bioolja |Mellan| osannoliktf 2 Ja
<1%
Mark invallade Osannolik
Utsl&pp avolja Drift avoljepannor Bionar  |golvbrunnar, daglig Lag 1. 10:/' 2 Ja
tillsyn avanl. °
2 Vilj Vilj Vilj
p Tillfarts védg .
3 |Trafik Pakémingsrisk Lossning avbransle, Bionar |kontrolerad samt  |Mellan| OS2tk
senvcebesok 4 1-10%
inhdgnat omrade
. P Vildigt
Brand i . ) g : Systematiskt 3
4 Brand produktionsanlaggning Férbréanningsanlaggning Bionar brandskyddsarbete Lag osa:;/ollkt
o
Troli Att stémingar
5 Leverans Produktionsbortfall haweri Biondr |Backuppanna Lag >50°? 4 Ja |[férekommer &r
° normalt
minimerang av Osannolik
6 MarkAuft Utsldpp avkemikalier |Léckage Biondr |anvandning av Lag 1-10% 2 Ja
1 seali & o
kontroll vid rondering, Osannolik
7 Omgiwing Bullerstéming Ljud fran produktionsanl. Bionar  |kravstallning vid Lag 1-10% 2 Ja
upphandling °
Dagligtillsyn, egna
Ej uppfylda . . matningar samt 3 Osannolik
8 Luft SmisicHEkaY Férbranningsproblem Bionar matning exterfirma Lag 1-10% 2 Ja
enligt egenkontroll
9 Vilj Vilj Vilj
10 Vilj Vilj Vilj
1 Vilj Vilj Vilj

~

6. Myndighetskontakt och beslut

Inspektion av tillsynsmyndigheten har utforts under 2018.
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7. Bilagor
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